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E’ possibile alimentare il modulo

con Tensione Continua 18 - 36V

tramite i morsetti Vdc e GND

RUN Attività della periferica

R1 (A) Comunicazione con iremXX

R2 (B) Comunicazione sulla rete R2 ( RS485)

LOC (C) Connessione locale attiva (USB)

REM (D) Connessione remota attiva (LAN/WAN)

RUN
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FOGLIO DI COLLEGAMENTO SU PORTA R2 - RS485
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Capetti MWDG

J6

ICON500

R2

Intellienergy

MB A+ 2 7 R2+

MB B- 3 8 R2-

GND 4 9 R2 Schermo

J1 Vin

1 12/24 Vdc

2 GND

J6 Modbus

1 N.C

2 MB A+

3 MB B-

4 GND

12


